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MEMORIAL DESCRITIVO

PLANEJAMENTO

OBRA: PAVIMENTAGAO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM, OBRAS
COMPLEMENTARES E ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

1 OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo visa apresentar as especificagoes técnicas
para substituicdo de iluminagcdo publica convencional por luminarias com
tecnologia em LED (Light Emmiter Diode), no perimetro urbano, nas ruas Miguel
Aby Azar, Filomena Aby Azar e Felix Aby Azar, na regiao central do municipio de
Registro - SP.

Todos os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado,
de modo a atender as Normas Técnicas ABNT, relativo a execugao dos servigos.

Os referidos trechos possuem iluminagao publica e se propde a substituicao
das luminérias atuais, de Vapor de Sédio com poténcia de 70 a 100 W por
Luminarias LED com poténcia de 120 W, gerando a melhoria na qualidade de
iluminacdo como também economia no consumo de energia elétrica.

2 LOCALIZAGCAO
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3 DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1 SERVIGCOS PRELIMINARES

A empresa executora deverda fornecer os Projetos Executivos de elétrica,
contendo todas as informacgdes e detalhes construtivos, para a execugcao completa
da obra, assim como regularizagdao das mudancas junto a Concessionaria
(ELEKTRO). O projeto devera ser constituido por pecas gréficas, especificacdes
técnicas, memoriais descritivos, listas de quantidades e memérias de calculo
pertinentes.
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Os projetos deverdo atender as Normas Técnicas ABNT assim como as
Normas da concessiondria de energia ELEKTRO.

PLANEJAMENTO

3.1.1 Retirada das Luminarias Existentes e Instalacao das Luminarias
LED

Apés a retirada das lumindrias existentes a Contratada devera fazer o
descarte das lampadas em local correto, e apresentar, se solicitada pela
administracdo municipal, um certificado de descarte das lampadas.

Todos os circuitos existentes, aterramento, bracos e postes serao
reaproveitados, sendo substituidos os cabeamentos internos dos bragos.

As luminarias LED* terao as seguintes especificagoes:

Corpo em liga de aluminio injetado a alta pressao, com pintura eletrostatica;
Poténcia maxima de 150 W; Composta por led IRC>=70; Grau de Protecao IP>=66 /
IK-08; Fator de poténcia minimo: 0,98%; Distor¢cao harmdnica de corrente: <10%j;
Temperatura de cor entre 5.000 e 6.500 K; Fluxo luminoso minimo de 14.160 até
17.475 Im; Vida atil >=60.000 h; Driver multitensao compativel com limites minimo
e maximo entre 90 a 305 V; Base para Relé fotoelétrico obrigatério; Eficiéncia
minima 145 Im/W; Protetor de surto minimo: 10 KV e 10 KA; Tomada padrao de 7
pinos; Lente em vidro; Encaixe para bragco minimo 48mm e maximo 60mm e
sistema de articulacdo minimo de 10°; Garantia minima de 5 anos.

Obrigatério que a luminaria possua certificagado ativa junto ao IMETRO.

e Deverao ser apresentados os modelos a serem instalados, com suas
especificagdes técnicas, para aprovagao prévia pela Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano e Obras.

Inclui também equipamentos, materiais, acessoérios e a mao de obra para a
instalacao completa da luminaria.

3.2 OBSERVACOES GERAIS

Todos os materiais e/ou equipamentos utilizados pela empresa executora,
deverao satisfazer as especificacdoes da ABNT e IMETRO.
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