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|CASA DA MULHER

LEGENDAS:

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM ALETAS PLANAS, PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18W CADA. CONSTITUIDA DE ALUMINIO, PINTADA NA COR BRANCA.

LUMINARIA PENDENTE, CIRCULAR, PARA IUMINAGAO DA BANCADA DA COZINHA, PARA UMA LAMPADA
LED DE 13,5W. CONSTITUIDA DE ALUMINIO, PINTADA NA COR BRANCA.

@ LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO PARA UMA LAMPADA LED DE 13,5W.
CONSTITUIDA DE ALUMINIO, PINTADA NA COR BRANCA.

] BLOCO AUTONOMO LED, DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA/BALIZAMENTO, 110—220V/60Hz 11W,

/1 COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA.

@ PONTO DE FORCA PARA ALIMENTAGAO ELETRICO DE EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO, CONEXAO
REALIZADA ATRAVES DE DISPOSITVO DE CONEXAO ("BORNES”).

S INTERRUPTOR EMBUTIDO BIPOLAR SIMPLES, COMPLETO COM ESPELHO, DIMENSAO DE 4'X2’, EM

= CAIXA DE PVC, ALTURA DE INSTALAGAO 1,00 m.

I q PERFILADO METALICO SIMPLES, LISO COM TAMPA, DIMENSOES DE 38X38mm, SALVO INDICADO EM
PLANTA.

| PERFILADO METALICO DUPLO, LISO COM TAMPA, DIMENSOES DE 38X76mm, SALVO INDICADO EM
PLANTA.

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PVC CORRUGADO, PARA INSTALAGAO DE SISTEMAS ELETRICOS. TIPO
_____ SIMPLES QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA E TIPO REFORGCADO QUANDO EMBUTIDO NO PISO OU
LAJE.

ELETRODUTO, EM AGO CARBONO, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE PARA SISTEMAS ELETRICOS
E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO.

IDENTIFICAGAO
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAGOES ELETRICAS, EM ALVENARIA,

TX COM DRENO E TAMPA DE CONCRETO, NAS DIMENSOES:

QUANDO DIFERENTE AS DIMENSOES SERAO INDICADAS EM PLANTA

Q RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS EXTERNAS.

eo00do

(2] o] [o] [2]

\

T1-(0,40x0,40x0,40) m /T2—(0,60x0,60x0,60) m /T3—(0,80x0,80x0,80) m /T4—(1,00X1,00X1,00) m

BOTAO ANTI—PANICO, INSTALADO EM CAIXA 4°X2’ A 0,40M DO PISO NOS SANITARIOS PNE
(QUANDO NAO INDICADA).

SINALIZADOR SONORO E VISUAL, INSTALADO 2,30m DO PISO.

QUADROS TERMINAIS DE DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS.

CONDULETE EM ALUMINIO (INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO).

BITOLA DE 2,5mm?, SALVO INDICADO.
CORES: FASE — PRETO, BRANCO E VERMELHO // RETORNO — AMARELO
NEUTRO — AZUL CLARO // TERRA — VERDE

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE 150x150x80mm.

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO 200x200x100mm.

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO 300x300x120mm.

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO 400x400x150mm.

INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA DE EMBUTIR DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 10A — 127V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA EMBUTIDA DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 10A — 220V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA DE EMBUTIR DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 20A — 127V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

IPLANTA DO TERREO — ILUMINAGAO GERAL

ESC. 1:50

FONTE / DADOS DE BASE

CASA DA MULHER

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ". ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE

ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LIDER

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR

APOIO CDHU

ENG. TIAGO FARIA ROSSINI AUTOR DO PROJETO

LEGENDA / NOTAS

NOTAS DE PROJETO:

1— ESTE PROJETO CONTEMPLA A DISTRIBUIGAO DO SISTEMA
DE ILUMINAGAO DO PAVIMENTO TERREO DA EDIFICAGAO;

2— SERA UTILIZADO PERFILADO DUPLO PARA DISTRIBUIGAO
PRINCIPAL DOS CIRCUITOS ELETRICOS;

53— AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS, EMBUTIDAS NAS
ALVENARIAS SERAO REALIZADAS COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL LEVE DE #3/4", QUANDO INSTALADOS NO PISO
OU LAJE SERAO DE PVC FLEXIVEL REFORGADO DE 83/4”;

4— TODAS AS DERIVAGOES DE PERFILADOS SERAQ
REALIZADAS ATRAVES DE SAIDAS LATERAIS PARA A CONEXAO
COM OS ELETRODUTOS;

5— OS ELETRODUTOS DE AGO CARBONO EXISTENTES NESTE
PROJETO SERAO GALVANIZADOS ELETROLITICAMENTE;

6— PARA AS LUMINARIAS DA AREA EXTERNA INSTALAR A
2,5 METROS DE ALTURA EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO;

9— PARA ESPECIFICAGAO DAS LUMINARIAS VER MEMORIAL
DESCRITIVO QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO.

REVISOES (DISCRIMINAGAO) N DATA RUBRICA

LEGENDA DE FIAGOES

T04
H

T05
H

T15
ul

T16
l

4mm?

T22
UT

4mm?

I
4mm

T3
il

T14
il

ILo2 T12 T13 ILO1  TO1
O)—H—H—F 07} —H—H
T07  TO8
TR TR ARk
@ J J J Amme
T12 T3 T09 TI0
03T o8}t
4mm
ILo1  TO1 TO3 TO4 718 T19
04—H—H—H— I
LOTb  TO2  TOS 4mm
05 1 il T
Q Il I Il T09 TI10
ILo1b TO2 TO5 T06 TO7  TO8 og)—H—1
(06)——FH—H T 18 e
dmmt

I
T20

I
T21

T

1
II I
4mm

II
4mm

¢2n

¢2”
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LEGENDAS:

TOMADA DE EMBUTIR DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 10A — 127V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA EMBUTIDA DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 10A — 220V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA DE EMBUTIR DE USO GERAL OU ESPECIFICO 2P+T DE 20A — 127V, COM PLACA, NAS
ALTURAS DE 40cm, 100cm e 230cm, RESPECTIVAMENTE.

S INTERRUPTOR EMBUTIDO BIPOLAR SIMPLES, COMPLETO COM ESPELHO, DIMENSAO DE 4°X2’, EM
= CAIXA DE PVC, ALTURA DE INSTALAGAO 1,00 m. —
-] PERFILADO METALICO PERFURADO, LISO COM TAMPA, DIMENSOES DE 38X38mm, SALVO

INDICADO EM PLANTA.

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PVC CORRUGADO, PARA INSTALAGAO DE SISTEMAS ELETRICOS. TIPO
SIMPLES QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA E TIPO REFORGADO QUANDO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO, EM AGO CARBONO, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE PARA SISTEMAS ELETRICOS
E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO.

1 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE 150x150x80mm.

2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO 200x200x100mm.
3 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO 300x300x120mm.
4 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO 400x400x150mm.

INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE.

PLACA ESPELHO EM LATAO ESCOVADO PARA DUAS TOMADAS INSTALADA EM CAIXA DE ALUMINIO 4”X4” NO PISO.
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NOTAS DE PROJETO:

1— AS TOMADAS SERAO CONFORME PADRAO BRASILEIRO,
CONFORME NBR 14.136;

2— AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS, EMBUTIDAS NAS
ALVENARIAS SERAO REALIZADAS COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL LEVE DE ©3/4”, QUANDO INSTALADOS NO PISO
OU LAJE SERAO DE PVC FLEXIVEL REFORGADO DE @3/47;

3— TODAS AS DERIVAGOES DE PERFILADOS SERAO
REALIZADAS ATRAVES DE SAIDAS LATERAIS PARA A CONEXAO
COM 0OS ELETRODUTOS;

4— OS ELETRODUTOS DE ACO CARBONO EXISTENTES NESTE
PROJETO SERAO GALVANIZADOS ELETROLITICAMENTE;
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LEGENDA / NOTAS

NOTAS DE PROJETO:

1— ESTE PROJETO CONTEMPLA A DISTRIBUIGAO DO SUBSISTEMA
DE CAPTAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS, SENDO ESTE SISTEMA DE NIVEL 2 DE PROTEGAO;

2— O SUBSISTEMA DE CAPTACAO SERA REALIZADO POR
CAPTORES INSTALADOS SOBRE AS TELHAS E POR BARRA CHATA
DE ALUMINIO, CONFORME IDENTIFICADO NO PROJETO;

3— AS TELHAS SERAO UTILIZADAS COMO ELEMENTOS NATURAIS
DA PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SENDO
RESPONSAVEIS PELA DISSIPAGAO DA CORRENTE E CONDUZINDO
PARA O SUBSSITEMA DE DESCIDAS;

4— 0OS PILARES METALICOS SERAO UTILIZADOS COMO DESCIDAS
NATURAIS DO SPDA;

5— PARA ESPECIFICAGOES TECNICAS VER MEMORIAL DESCRITIVO
QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO;

6— PARA A EDIFICACAO SERA CONSIDERADA A PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DE NIVEL 2.
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NOTAS DE PROJETO:

INSTALAR TELA METALICA PARA

1— ESTE PROJETO CONTEMPLA A DISTRIBUICAO DO SUBSISTEMA
EQU|POTENC|AL|ZAQ'&O NO PISO DE CAPTAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

, MALHA 0,30mx0,30m N ATMOSFERICAS, SENDO ESTE SISTEMA DE NIVEL 2 DE PROTEGAO;

= = \/0 = = = = = = 2— O SUBSISTEMA DE CAPTACAO SERA REALIZADO POR
ya . CAPTORES INSTALADOS SOBRE AS TELHAS E POR BARRA CHATA
SUBSISTEMA DE DESCIDAS DO SPDA DE ALUMINIO, CONFORME IDENTIFICADO NO PROJETO;

V\m M\ BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8”“/82/ } 3— AS TELHAS SERAO UTILIZADAS COMO ELEMENTOS NATURAIS

DA PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SENDO

'—'—E‘D = = o o = = S, S S g S =, =, D—E B RESPONSAVEIS PELA DISSIPAGAO DA CORRENTE E CONDUZINDO
M D5 PARA O SUBSSITEMA DE DESCIDAS;

' BARRA CHATA QUE SOBE PELA BARRA CHATA QUE SOBE PELA ' 4— 0S PILARES METALICOS SERAO UTILIZADOS COMO DESCIDAS

0 ALVENARIA E £ CONETADA NA ALVENARIA E £ CONETADA NA 0 NATURAIS DO SPDA;

ESTRUTURA METALICA. ESTRUTURA METALICA. 5— PARA ESPECIFICAGOES TECNICAS VER MEMORIAL DESCRITIVO
QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO;

[m]
(]
[m]
(]

6— PARA A EDIFICAGAO SERA CONSIDERADA A PROTEGAO
o 0 CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DE NIVEL 2.

BARRA CHATA QUE SOBE PELA |

7 ALVENARIA £ £ CONETADA NA 7
BARRA CHATA QUE SOBE PELA ESTRUTURA METALICA.

| o ALVENARIA E £ CONETADA NA I
ESTRUTURA METALICA.

_—— R3 3 = ; = . 3 T
K D10 N QBT |

}
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
»
<
|
]

N BARRAMENTO DE ,
_ _ EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL T . SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO B REVISOES (DISCRIMINAGAO) N3 DATA RUBRICA
. CAIXA 0,20x0,20m \. CABO DE COBRE NU 50mm?

(OBRIGATORIAMENTE COMPOSTO POR 7 FIOS)

! SUBSISTEMA DE DESCIDAS !
NATURAL UTILIZANDO OS SOLDA EXOTERMICA

PILARES METALICOS. CABO—SUPERFICIE.

, | D8 , Q D7 CDHU‘ Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597,/0001-09

CONTRATO

/7
_ _ _ _ _ _ & _ _ _ _ _ _ _ (CASA DA MULHER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
‘TERREO — SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO ESC. 1:50

QNI NA FYNTERMICA PROJETO

CASA SP AFRO BRASIL

ENDEREGO / MUNICIPIO

PARAFUSO DE

Aco INox BARRA CHATA DE _ BARRA __ SUPORTE GUIA FACE PLANA
BARRA DE ALUMINIO IMINID 7/8°1/8
DUTO DE ACOMODAGAO 7/8%1/8° ‘ 1.0m | 1.0m | 1.0m | DISCIPLINA I AREA I FOLHA
DA BARRA DE ALUMINIO SUPORTE GUIA I T T
BASE PLANA SN e:e XX 7
LEGENDAS: o LAE / PLmEROA 4 B m - ELETRICA ‘ELE‘ 04/05
/ ‘ M ASSUNTO
oo o BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, DIMENSOES DE 7,/8"x1/8”, EM SUPORTE GUIA. TERREO
CABO DE ATERRAMENTO EM COBRE NG (CORDOALHA) #50,0mm?, ENTERRADO NO SOLO, SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
_______ A 50 cm DE PROFUNDIDADE, OBRIGATORIAMENTE COMPOSTO POR 7 FIOS.
DETALHE 01 - CAPTAGCAO DO SPDA DETALHE 02 - CAPTACAO DO SPDA DETALHE 03 - CAPTA?AO DO SPDA DETALHE 04 - CAPTAGAO DO SPDA
INTERLIGAGAO DAS BARRAS CHATAS DETALHE DO SUPORTE GUIA EM PLATIBANDA, A CADA 1 DETALHE DE CONEXAO DAS BARRAS DE ALUMINIO DETALHE TIPICO DO SUPORTE GUIA
METRO.
® SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO ENTRE MALHA DE ATERRAMENTO E DERIVAGOES. L _ L —
ESCALA GRAFICA | ESCALA NOMINAL | oatA
K DESCIDA COM BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, DIMENSOES DE 7,/8"x1/8”, FIXADA NA PAREDE. |_ _| | | | 1:50 JAN/2022
L - - - A
LAR%L(J)RA RECOMENDADA: /%m CONECTOR DE WEDIGAO on DE SPEGHD ESPAGO PARA  APROVAGAQ
<)~ MUDANGA DE NIVEL. —20em | " swrosox pi
oo | N <
2 |
PROFUNDIDADE
(— BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO DE POTENCIAIS, EM CAIXA METALICA. MINIMA: 500m /
\ CAPTOR NATURAL ATRAVES ELETRODUTO DE
X DE TELHAS E ESTRUTURA o JeA v TIPO
VALA PARA ﬂ METALICA DE SUSTENTAGAO
ACOMODAGAQ N DA COBERTURA
2 DA MALHA DE \
©) TERMINAL AEREQ COMPOSTO POR ALUMINIO, ALTURA DE 0,60m, PARA FIXAGAO EM TELHA. ATERRAMENTO TERMINAL COMPRESSAO
B 35mm —— TELHA SANDUICHE >//>//>//>//>/// /\//>//>//>//>//>//\/
CABO DE COBRE PARAFUSO INOX R/M ARRUELA CABO DE COBRE NU
NU #50mm? 1/47 x 1.1/47 /Eomm-
PORCA INOX 1/4" NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES =
DETALHE 05 - ATERRAMENTO
DETALHE DAS VALAS PARA PASSAGEM DOS CABOS DA MALHA DE
e —
DETALHE TiPICO DE CONEXAO &iﬁﬁ;ﬁ;ﬁgﬁ%ﬁlemum DETALHE TIPICO DA FIXACAO CODIGO CDHU
| e eHo | EMPREENDIMENTO

Projeto RegiGo Municipio Vers@o Fopo do Projeto]
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M M Descri¢Go
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T08 T09 LO1 ILUMINAGAO SALAO E SANITARIOS 220/26 | 1510 10 2,5
N N
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20A 20A
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